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ПЛАН 
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года 

 
Наименование организации: ООО «МТК» 
ИНН: 2901294127 
Юридический адрес: 164750, Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр. Советский дом 48 пом. 29 
Контакты (электронная почта/ телефон): office@mtk29.ru / +7(921) 292-55-04 
Руководитель организации: Хромцов В.А. 
Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта (Котельная; ЦТП; Тепловые сети; ИТП в МКД), адрес): 
- котельная «Центральная», п. Каменка, ул. Лукинская, 34А; 
- котельная «Октябрьская», п. Каменка, ул. Федоркова, 6; 
- котельная «Больница», п. Каменка, ул. Комарова, 14/5; 
- котельная «СМУ», п. Каменка, ул. Лесная, д. 18Б; 
- котельная «БПК», п. Каменка, пер. Бассейный, 2; 
- котельная «Квартальная», г. Мезень, пр. Советский, д. 43А; 
- котельная «Аэропорт», г. Мезень, ул. Северная, 5 
- котельная «Центральная», г. Мезень, ул. Болотная, 2/1; 
- котельная «Школа», с. Койда, д. 24Б; 
- котельная «Школа», д. Бычье, ул. Школьная, 15; 
- котельная «Школа», д. Козьмогородское, ул. Луговая, 11А; 
- котельная «Школа», с. Дорогорское, ул. Советская, 80 
- котельная «Дом культуры», с. Дорогорское, ул. Советская, 32; 
- котельная «Школа», д. Чижгора, д. 6; 
- котельная «Школа», д. Сояна, ул. Школьная, 13А; 
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I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов 
 

1. Схемные и режимные условия: 
1.1 Отопительный период 2021/2022 года: 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Центральная» 
Основное: п. Каменка, ул. Лукинская, 34А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 18 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Октябрьская» 
Основное: п. Каменка, ул. Федоркова, 6, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 34 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Больница» 
Основное: п. Каменка, ул. Комарова, 14/5, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 85/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 16 шт. 
 



Источник теплоснабжения: котельная «СМУ» 
Основное: п. Каменка, ул. Лесная, д. 18Б, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 19 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «БПК» 
Основное: п. Каменка, пер. Бассейный, 2, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1 шт. 
 
Источник теплоснабжения: «Квартальная» 
Основное: г. Мезень, пр. Советский, д. 43А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 25 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Аэропорт» 
Основное: г. Мезень, ул. Северная, 5, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 



Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 9 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Центральная» 
Основное: г. Мезень, ул. Болотная, 2/1, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 87 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: с. Койда, д. 24Б, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 2 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Бычье, ул. Школьная, 15, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 



Основное: д. Козьмогородское, ул. Луговая, 11А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 8 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: с. Дорогорское, ул. Советская, 80, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Дом культуры» 
Основное: с. Дорогорское, ул. Советская, 32, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Чижгора , д. 6, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 



Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Сояна, ул. Школьная, 13А, вид топлива (дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 6 шт. 
 
1.2 Отопительный период 2022/2023 года: 

 
Источник теплоснабжения: котельная «Центральная» 
Основное: п. Каменка, ул. Лукинская, 34А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 18 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Октябрьская» 
Основное: п. Каменка, ул. Федоркова, 6, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 34 шт. 
 



Источник теплоснабжения: котельная «Больница» 
Основное: п. Каменка, ул. Комарова, 14/5, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 85/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 16 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «СМУ» 
Основное: п. Каменка, ул. Лесная, д. 18Б, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 19 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «БПК» 
Основное: п. Каменка, пер. Бассейный, 2, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1 шт. 
 
Источник теплоснабжения: «Квартальная» 
Основное: г. Мезень, пр. Советский, д. 43А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 



Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 25 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Аэропорт» 
Основное: г. Мезень, ул. Северная, 5, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 9 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Центральная» 
Основное: г. Мезень, ул. Болотная, 2/1, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 87 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: с. Койда, д. 24Б, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 2 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 



Основное: д. Бычье, ул. Школьная, 15, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Козьмогородское, ул. Луговая, 11А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 8 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: с. Дорогорское, ул. Советская, 80, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Дом культуры» 
Основное: с. Дорогорское, ул. Советская, 32, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 



Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Чижгора , д. 6, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Сояна, ул. Школьная, 13А, вид топлива (дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 6 шт. 

 
1.3 Отопительный период 2023/2024 года: 

 
Источник теплоснабжения: котельная «Центральная» 
Основное: п. Каменка, ул. Лукинская, 34А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 18 шт. 
 



Источник теплоснабжения: котельная «Октябрьская» 
Основное: п. Каменка, ул. Федоркова, 6, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 34 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Больница» 
Основное: п. Каменка, ул. Комарова, 14/5, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 85/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 16 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «СМУ» 
Основное: п. Каменка, ул. Лесная, д. 18Б, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 19 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «БПК» 
Основное: п. Каменка, пер. Бассейный, 2, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 



Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1 шт. 
 
Источник теплоснабжения: «Квартальная» 
Основное: г. Мезень, пр. Советский, д. 43А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 25 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Аэропорт» 
Основное: г. Мезень, ул. Северная, 5, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 9 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Центральная» 
Основное: г. Мезень, ул. Болотная, 2/1, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Строительство тепловых сетей диаметром dy=300 мм длиной L=1,115 

км и dy=250 мм длиной L=0,085 км 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 87 шт. 
 



Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: с. Койда, д. 24Б, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 2 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Бычье, ул. Школьная, 15, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Козьмогородское, ул. Луговая, 11А, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 8 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: с. Дорогорское, ул. Советская, 80, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 



Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Дом культуры» 
Основное: с. Дорогорское, ул. Советская, 32, вид топлива (уголь), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Чижгора , д. 6, вид топлива (уголь/дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 шт. 
 
Источник теплоснабжения: котельная «Школа» 
Основное: д. Сояна, ул. Школьная, 13А, вид топлива (дрова), температурный график 80/70. 
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не производилась 
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не производилась 
Для тепловых сетей необходимо указать следующее: 
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: Не производилась. 
Тип системы теплоснабжения: Закрытая 
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 6 шт. 
 
 



2. Погодные условия: 
2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, о С. 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
ОЗП 
2021/2022 
годов 

день–(+9,0) 
ночь–(+4,0) 

день–(+4,0) 
ночь–(+2,0) 

день–(-5,0) 
ночь–(-6,0) 

день–(-15,0) 
ночь–(-16,0) 

день–(-10,0) 
ночь–(-11,0) 

день–(-6,0) 
ночь–(-9,0) 

день–(-3,0) 
ночь–(-9,0) 

день–(+2,0) 
ночь–(-6,0) 

день–
(+10,0) 

ночь–(+2,0) 
ОЗП 
2022/2023 
годов 

день–
(+10,0) 

ночь–(+6,0) 

день–(+5,0) 
ночь–(+4,0) 

день–(-4,0) 
ночь–(-4,0) 

день–(-10,0) 
ночь–(-10,0) 

день–(-10,0) 
ночь–(-10,0) 

день–(-7,0) 
ночь–(-100,) 

день–(-4,0) 
ночь–(-

11,0) 

день–(+3,0) 
ночь–(-7,0) 

день–
(+13,0) 

ночь–(+4,0) 
ОЗП 
2023/2024 
годов 

день–
(+15,0) 
ночь–
(+10,0) 

день–(+2,0) 
ночь–(0,0) 

день–(-7,0) 
ночь–(-7,0) 

день–(-12,0) 
ночь–(-12,0) 

день–(-11,0) 
ночь–(-12,0) 

день–(-9,0) 
ночь–(-11,0) 

день–(-3,0) 
ночь–(-5,0) 

день–(-2,0) 
ночь–(-6,0) 

день–(+4,0) 
ночь–(-1,0) 

ОЗП 
2024/2025 
годов 

день–
(+16,0) 
ночь–
(+11,0) 

день–(+5,0) 
ночь–(+3,0) 

день–(-1,0) 
ночь–(-2,0) 

день–(-8,0) 
ночь–(-7,0) 

день–(-7,0) 
ночь–(-9,0) 

день–(-7,0) 
ночь–(-9,0) 

день–(0,0) 
ночь–(-4,0) 

день–(+3,0) 
ночь–(-3,0) 

день–(+4,0) 
ночь–(-1,0) 

 
2.2 Длительность отопительного периода 
 

 Дата начала ОЗП Дата окончания ОЗП Фактическая продолжительность 
ОЗП, сутки 

ОЗП 2021/2022 годов с 01.09.2021г. Распоряжение адм 
ММО от 01.09.2021г № 231 

с 01.06.2022г. Распоряжение 
адм ММО от 19.05.2022г № 156 272 суток 

ОЗП 2022/2023 годов с 06.09.2022г. Распоряжение адм 
ММО от 01.09.2022г № 273 

с 23.05.2023г. Распоряжение 
адм ММО от 17.05.2023г № 213 258 суток 

ОЗП 2023/2024 годов с 07.09.2023г. Распоряжение адм 
ММО от 01.09.2023г № 395 

с 30.05.2024г. Распоряжение 
адм ММО от 27.05.2024г № 233 264 суток 

ОЗП 2024/2025 годов с 20.09.2024г. Распоряжение адм 
ММО от 16.09.2024г № 412   

 
3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения: 

 
3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях. 
 



 Наименование  
и адрес объекта 
теплоснабжения 

Краткая характеристика 
объекта (мощность, 

протяженность, диаметр и тд) 

Количество 
отказов, ед 

Характеристика и 
описание отказа (аварии, 

инцидента) 

Принимаемые 
мероприятия по 

устранению аварии или 
инцидента 

ОЗП 
2021/2022 

годов 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

ОЗП 
2022/2023 

годов 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

ОЗП 
2023/2024 

годов 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

ОЗП 
2024/2025 

годов 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

-- 
3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения. 

 
 Краткая характеристика 

объекта (мощность, 
марка котлов, год ввода в 

эксплуатацию) 

Вид 
топлива 

Количество 
отказов 

Характеристика и описание 
отказа. 

Принимаемые меры 

Принимаемые мероприятия по 
устранению аварии или 

инцидента 

ОЗП 
2021/2022 

годов 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

ОЗП 
2022/2023 

годов 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

ОЗП 
2023/2024 

годов 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 



ОЗП 
2024/2025 

годов 

- - - - - 
- - - - - 

 
4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии): 

 
II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов 

 
Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1. 

 


